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tuleja ostonowa

Rozdzielacz stal.szlach. 1" do inst. ogrz.podiog

z wiiadkami do reg. i pom. przeplywu, dla 4 obiegéw.

OZNACZENIA

proj.CO zasilanie - rury polipropylenowe

---------- proj. CO powrét - rury polipropylenowe
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PURMO zintegrowane

C11-60 L=600 mm

Q=568 W

lokalizacja grzejnika

typ grzejnika

dtugos¢ grzejnika

moc grzejnika
16x2,7 moc przenoszona przez przewod
588w $rednica przewodu

o zawory grzejnikowe termostatyczne

grzejniki ptytowe konwekcyjne PURMO

QF? zawory odcinajgce grzejnikowe DN15

ul. Gr ldzka 26; 83-200 Starogard Gdanski
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