( ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR | NAZWAPOMI. |PU[ mz] POSADZKA
5 211 | HOLL 319 | GRES
22 | we 27 | GRES
23 | we 29 | GRES
‘ 2/4 | GALERIA 64,7 | GRES
‘ 2/5 | SALA KLUBOWA 322 | GRES
@ 26 | GIM.KOREKCYJNA| 44,7 | GRES
27 | GRY CICHE 354 | GRES
, RAZEMPU[m’] | 214,5

2 /1 16x2,2/20x3,4

@25 stal oc

6x2,2/16x2

2/6

214 OZNACZENIA
———————— proj. cyrkulacja wody cieptej - rury polipropylenowe
2/ 7 proj. woda ciepla - rury polipropylenowe

proj. woda zimna - rury polipropylenowe
u bateria umywalkowa
4 bateria prysznicowa
we miska ustepowa ze sptuczka
? zawor z korficéwka do weza

16x2,2/16x2,2/16x2,2  $rednica przewoddw cyrkulacja/ w.ciepta/w.zimna

é hydrant p.poz HP25 - waz 30m (zasieg - 33m)

projektowany pion inst. wodociggowej

: 2/5

ul. G Idzka 26; 83-200 S d Gdariski
| il BIURO PROJEKTOW SANITARNYCH ¢-mail: Iukasz proszak@interia pl

nazwa obiektu budowlanego: adres obiektu budowlanego:
= Sala gimnastyczna z zapleczem. Osiek, dz. nr 434/2, 434/3, 432
I
Przedmiot rysunku: data: skala: nr rysunku
inst. wody. - rzut pigtra pazdziernik 2008 1:100 5
projektant: podpisy:
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