Hydranty Hp1

kolano ze stopkg DN100

proj. wodocigg wDz110PE

trojnik zeliwny kotnierzowy —=
DN100/100/100

proj. wodocigg wDz110PE

proj. wodocigg wDz110PE

tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 100/110

trojnik zeliwny kotnierzowy

DN100/100/100 =

krociec zeliwny dwukotnierzowy DN100

zasuwa zeliwna z uszczelniem
migekkim DN100

kolano ze stopkg DN100

hydrant nadziemny DN100

blok oporowy - beton
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Hydranty Hp2 i Hp7

hydrant podziemny DN100

blok oporowy - beton

zasuwa zeliwna z uszczelniem
migekkim DN100

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN100

Hydranty Hp3-6, Hp8-11, Hp14-16, Hp22-23,
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Hp25-28, Hp30, Hp32, Hp34-39, Hp43

kolano ze stopkg DN100

proj. wodocigg wDz110PE

trojnik zeliwny kotnierzowy
DN100/100/100

proj. wodocigg wDz110PE

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem

rzed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 100/110

tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 100/110

proj. wodocigg wDz110PE

tgcznik rurowo-kotnierzowy z

N

zasuwa zeliwna z uszczelniem

i hydrant nadziemny DN100
|

blok oporowy - beton

migekkim DN100

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN100

kolano ze stopkg DN80O

tacznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed wysunieciem

rura ciSnieniowa PE 90 SDR17

kréciec zeliwny jednokotnierzowy DN8O

zasuwa zeliwna z uszczelniem
migekkim DN80

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 100/110

Hydranty Hp12, Hp17, Hp42

kolano ze stopkg DN100

Hydrant Hp40

proj. wodocigg wDz90PE
tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem

przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90

zabezpieczeniem przed wysunieciem

rura ciSnieniowa PE 110 SDR17

krociec zeliwny jednokotnierzowy DN100

hydrant nadziemny DN100

trojnik zeliwny kotnierzowy
DN80/80/80

blok oporowy - beton

krociec zeliwny dwukotnierzowy DN8O

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN80

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN100

kolano ze stopkg DN80O

hydrant nadziemny DN80

blok oporowy - beton

Hydranty Hp13, Hp19, Hp21, Hp24, Hp29, Hp31,
Hp33, Hp 41, Hp44, Hp46

hydrant nadziemny DN80

Hydranty Hp18, Hp20, Hp45

kolano ze stopkg DN80

proj. wodocigg wDz90PE

tréjnik zeliwny kotnierzowy
DN80/80/80

proj. wodocigg wDz90PE

blok oporowy - beton

tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90

proj. wodocigg wDz90PE
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hydrant nadziemny DN80

blok oporowy - beton

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN80

kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80

tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 80/90
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HYDRO-SA

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Zblewska 87

w 792 234 14

INWESTOR

Gmina Osiek
ul. Kwiatowa 30: 83-221 Osiek

NR RYSUNKU

238

TEMAT

udowa odcinka siec1 wodociagowej - rozdzielcze)
w m. Gluche - Karszanek

LOKALIZACJA

dz. nr 25/11; 25/12; 26: 30: 31/1; 31/2; 32/1; 3372; 39;
33/3: 45: 46/1; 58; 62: 63; 64/1; 64/3: 78/1; 84: 104;
105/8; 115; 122: 123:°124: 140/1; 142/2: 143/1; 143/2;
143/6> 14473; 145; 146; 159/3; 162/2: 163: 164: 165;
168/5: 171/2: 174> 175 178; 179; 195; 197/2: 308:
209/3: 209/5; 215: 218: 219; 221: 227/1; 240; 241/2;
242: 343/8: 346; 247/4: 253: 255/7: 255/11; 257;

302/7; 303; 304; 351 obreb Karszanek;

dz. nr 902 obreb Skorcz

SKALA

NAZWA RYS.

Schematy weziow - hydranty

DATA

30-06-2016

PROJEKTANT

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/POOS/11

SPRAWDZAJACY]

mgr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/POOS/10




