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KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Starogardzie Gdariskim
ul. Lubichowska 1, 83-200 Starogard Gdanski

Znak sprawy PZ.5580.3.1.2019.TW ' /)

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowe;j
Strazy Pozarnej (J.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 11 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005
r. w sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg
Straz Pozarng (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu:

‘w dniu 18 stycznia 2019r.
przez

1) mbt.bryg. Tomasz Wardyn - kierownik sekcji, legitymacja stuzbowa nr 100/2014

legitymujgcego/cych sie upowaznieniem numer PZ.5580.3.2019.WI z dnia 11.01.2019r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Paristwowe; Strazy Pozarnej w Starogardzie
Gd., zostaty przeprowadzone czynnoséci kontrolno-rozpoznawcze w.:

Srodowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wyzwolenia 25A
83-221 Osiek

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych — nalezy wpisac nazwe wilasng budynku, obiektu
budowianego, terenu, urzadzenia oraz jego adres ~ lokalizacjg)

Imig i nazwisko osoby upowaznicnej do reprezentowania kontrolowanego oraz
podstawa | zakres upowaznienia

Srodowiskowy Dom Samopomocy - | Justyna Karczewska — kierownik SDS Osiek ‘

Nazwa i adres kontrolowanego

ul. Wyzwolenia 25A
83-221 Osiek

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:

Imig, nazwiske, stanowisko sluzbowe przedstawiciela kontrolowanego
Justyna Karczewska — kierownik SDS Osiek

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1) kontrola przestrzegania przepisow przeciwpozarowych;,

2) postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych
warstwe ozonowa oraz o hiektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881),
wykorzystywanymi  w  ochronie przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony
przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje kontrolowane, nowe substancje
lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi




Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Czynnoséci kontrolno — rozpoznawcze przeprowadza sie w zwigzku z umieszczeniem
kontrolowanego obiektu w planie kontroli na 2019r. tut. komendy.

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenow i urzgdzen:
1) Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy ul. Wyzwolenia 25A, 83-221 Osiek

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$é _za  realizacje _obowiazkéw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej:
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Justyna Karczewska — kierownik $DS Osiek

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

 Podczas prowadzenia czynnosci kontrolno - rozpoznawczych kontrolowana
przedstawita ksigzke obiektu budowlanego zatozong w dniu 17.10.2005r., z ktorej
wynika, ze budynek jest budynkiem wolnostojacym, parterowym o kubaturze 1344m°.
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej: Sciany murowane z pustakow,
stropodach wykonany z plyt prefabrykowanych kanatowych typu ,zeran” pokrytych
papa. Z przedstawionej instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w%mika, ze
kontrolowany obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 208,96m". Ze strefy
pozarowej zostato wydzielone pomieszczenie kottowni z kottlem olejowym oraz
magazyn oleju opatowego. Z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wynika, ze obiekt
jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia pozarowego ZL Il. Ewakuacja z budynku
odbywa sie w dwu kierunkach: korytarzem oraz przez salg narad Urzedu Gminy.
W trakcie kontroli pani kierownik oéwiadczyta, ze aktualnie w budynku przebywa 18
0s6b m.in. z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepetnosprawnoscig ruchowg
i intelektualing. Osoby te przebywajg do 8 godzin w kontrolowanym obiekcie.
W budynku przebywa takze 5 pracownikow.

3. Organizacja ochrony ppoz.

Kontrolowana przedstawita Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku
Srodowiskowego Domu Samopomocy z pazdziernika 2018r. Instrukcje opracowat technik.
pozarnictwa Marek Landowski.
Przedstawiono o$wiadczenia pracownikéw SDS o zapoznaniu sie z Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego.




4. Postepowanie kontrolne, administracyine, egzekucyjne prowadzone przez PSP

~W obiekeie nie prowadzono kontroli przestrzegania przepisow przeciwpozarowych
] W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
] W wyniku kontroli wszczeto postepowanie administracyjne.”

Stan realizacji obowigzkéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

5. Czynnosci zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidlowos$ci powodujacych bezposrednie
niebezpieczenstwo powstania pozaru

Nie stwierdzono

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

W budynkunakorytarzuwystepwa 'Ia'mpy éﬁéryjﬁég;o os$wietlenia ewakuacyjnego

9. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

folone gy

Pod'cz-as kohtfdlf stmerdzono e n.'le' Adz'i'aiajé; 'iémpy'é\}ﬁé-r‘g}jnegé' -oéwi-étlé‘n'ia éﬁakuabyjﬁego wystepujce na
korytarzu budynku.

10. Stan wyposazenia, sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

° Budynék zostat Wyposa'zony w gaénicrer 6i{g typu : BC.Gééhic‘é' posiadajg biezaca legalizacjg.
o Pomieszczenie kuchenne w ktérym sg przygotowane positki nie zostato wyposazone w gasnice
przeno$ng typy AF (przeznaczona do gaszenia pozarow olejow i tuszczow)

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowa oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych
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12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe
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o przewody kominowe spalinowe i wentylacyjne,

13. Sprawnos$é techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
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podpisat rejonowy mistrz kominiarski Bogustaw Szarmach nr upr. 4052/01

talacji elektrycznej z dnia 15.04.2018r.
e Przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe — kontrolowany przedstawit protokoét nr 283/2018
2 dnia 17.09.2018r. z kontrali przewodéw kominowych. Przewody kominowe drozne. Protokét

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. | W trakcie kontroli stwierdzono, ze budynek nie jest wyposazony w instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi wyposazonymi w wgz
poisztywny o $rednicy 25mm. Powyzsze jest niezgodne z §19 ust.1 pkt 2 lit. a)
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz.U. Nr 109, poz. 719).

[ usunieto w frakcie
kontroli

2. | Budynek nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wyigcznik pragdu. Powyzsze jest
niezgodne z §4 ust.2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

[ usunieto w trakcie
kontroli

3. | W trakcie kontroli stwierdzono, ze lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nie-

wigczyly sie po wytaczeriu pradu elektrycznego w budynku. Powyzsze jest niezgodne
z §4 ust.2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 108, poz. 719)

] usunigto w trakcie
kontroli

4. | Kontrolowana nie przedstawita protokotu z przeprowadzonej kontroli zadziatania lamp
awaryjnego oséwietlenia ewakuacyjnego. Powyzsze jest niezgodne z §3 ust2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. Nr 108, poz. 719)

[ usunieto w trakcie
kontroli

5. | W trakcie kontroli stwierdzono, ze budynek nie w petni zostat wyposazony w znaki ;

ewakuacyjne. Powyzsze jest niezgodne z §4 ust.2 pkt 4rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109,
poz. 719)

usunigto w trakcie
kotitroli

6. | Nie przedstawiono protokotu z kontroli sprawnosci technicznej hydrantu zewnetrznego
zlokalizowanego w normatywnej odlegtosci od kontrolowanego budynku

\%usunigio w frakcie
ontroli

7. | Pomieszczenia kuchenne nie bylo wyposazone w gasnice typu AF przeznaczong do
gaszenia pozardw olejow i ttuszczy.

R:usuniwo w trakcie
kehtroli

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidtowo$ciami: zostanie wszczete postepowania administracyjne




Inne ustalenia;

14. Uwagi i zastrzeZenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokot zakorficzono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokot spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie
jego trescig podpisano bez zastrzezen - z zastrzezeniami. ;
Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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(podpis z podahiem imienia, nazwiska {podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) stanowiska stuzbowego kontrolujgcego)




